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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zle¢eniodawcy)
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA BASENOWA
ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Biatystok 530 Biatystok, woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu
cyrkulacji - Basen Sportowy W1
Data przyjecia probki 24.10.2023 Stan prébki: bez zastrzezgn
Data rozpoczecia badan 24.10.2023
Data zakonczenia badar 08.11.2023 i . ;
2 fiozema »a Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 09.11.2023
Informacje dotyczgce pobierania prébek:
Metoda* PB-378 wyd. Il z dn. 08.01.2021
Protokét poboru probek nr: 6/1578/24/10/2023
Data poboru: 24.10.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530) Biatystok, woda wprowadzona do
niecki basenowej z systemu cyrkulacji - Basen Sportowy W1
Rodzaj badania . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
|* Azotany "
PB-433 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie mg/l 48+1.0 - -
metody HACH 8039 ;
* Chlor wolny "2
PB-358 wyd. Il z dn. 30.03.2020 mg/ 0,50 £0,05 - .
* Chlor zwigzany " #
PB-358 wyd. Ill z dn. 30.03.2020 mg/l 022002 =0.20 Zgodny
* Indeks nadmanganianowy "
PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz 095ty 17 = =
* Metnos¢é ¥
BALEN IS 7. S01E.00 NTU < 0,20 (0,200,04) <03 Zgodny
* Potencjat redox " # ]
PB-377 wyd. Il z dn. 30.03.2020 my 760.£ 35 2 -
* Temperatura 2 9 3 :
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) N 280+14 ) B
* # Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml * ] ;
| PN-EN 1SO 16266:2009 jtk/100 mi 0 ‘ : ' 0 jtk/100 ml Zgodny
* # Ogolna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 36°C "
PN-EN ISO 6222:2004
| Ogéina liczba mikroorganizméw w 36°C jtk/ml Nie wykryto 20 jtk/ml Zgodny
{* # Liczba Escherichia coli w 100 ml
! PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 jtk/100 mi Zgodny
11:2014-12/A1:2017-04 )
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* # Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml * |
PN-EN ISO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (ppbzywka BCYE), 7 (pozywka GVPC)
Liczba Legionella sp. | ‘ jtk/100 ml \ 0 0 jtk/100 mi Zgodny
* Lotne zwigzki organiczne ‘
PN-EN ISO 15680:2008
Chloroform | mail 0,022 + 0,008 <0,03 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan,
| dibromochlorometan, bromoform) mg/l Qp22 0,003 =0 Zgedny

) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 list

U.z 2015 r. poz. 2016, ze zm.).

2)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania pré

3 Dolna granica zakresu pomiarowego akredyto
Laboratorium.

4 Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mog

5 W zwigzku z tym, Ze nie okreslono kryterium g

Unii Europejskiej i implementowanych aktach

Badanie: Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml wykonar|
Badanie: Liczba Escherichia coli w 100 ml wykonano w laboratg
Badanie: Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wykonano|
Badanie: Ogdina liczba mikroorganizméw na agarze odzywczyT

Autoryzowat:

Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci pobordw, Sekcja Poboru Prd
Monika Plucinska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srod
Woijciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska. Pracoy

'Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez asoby
Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowana pieczecig elekd

Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

Wyniki cdnosza sig wytacznie do pobranych prabek, Jesli podano niepew
ufnosei 95% oraz uwzglednia niepewnoS¢ pobierania prébek. Jesli dof
wytycznych  ILAC-G8:09/2019. JeZzeli w kolumnie wynik”
gorng granicy zakresu pomiarowege akredytowanej  metody,
akredytowanej metody, W takim przypadku Laboratorium  w kolumni
sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S
oryginale. J.8.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie syn
informacsi  znajduje sie w dokumencie PCA - DA-02. Ustuga potwierdzan
stronie www.hamilton.com.pl,

natomia)

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnglrznego dostawce

akredytowane] |

bpada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.

‘Eek.

wanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez

3 by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

;Ia niniejszego rodzaju badania w badanej matrycy w obowigzujgcych przepisach prawnych
brawnych Rzeczpospolitej Polskiej, nie jest mozliwe stwierdzenie zgodnosci.

o w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

rium o numerze akredytacji AB 1319

\w laboratorium o numerze akredytacji AB 1318

h w 36°C wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

bek
owiska
vria Analiz Srodowiska

upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
foniczna J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

hos¢ pomiaru i nie okreSlono inaczej, to jest lo niepewnosé rozszerzona, oszacowana dla wspdtczynnika rozszerzenia k=2 ipoziomu
lonano stwierdzenia zgodnosci | nie okredlono inaczej J.S. Hamillon Poland Sp. z o.0. stosuje zasadg prostej akceptaci wedhug
metody przedstawiono zapis w postaci <" lub ,>° oznacza to. iz jest to rezultat badania, bezposrednic powigzany z dalng Ilub
k&t podana rozszerzona niepewnosé pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego
k stwierdzenie  zgodnoSci® przedstawia opinig i inlerpretacje, ktdra opiera sie na uzyskanym  rezultacie badania. Niniejsza
Hamilton Paland Sp. z 0.0. Odpowisdzialnosc  J.S.Hamillon Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawarlych W jego
bolu akredytacii PCA AB D78 przez swoich klientdw, podwykanawcdw. zewnelrznych dostawcéw uslug iinne strony trzecie. Wigcsj
b niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Usiug J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. zamieszczonym na
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 587134/23/SOK

Zlecenicdawca
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU

Prébka (wg deklaracii Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA BASENOWA
Dom Pomocy Spotecznejiw Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-

ul. Baranowicka 203
15-530 Bialystok

530 Biatystok, woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu

cyrkulacji - Basen Rekreagyjny

Data przyjgcia probki 24.10.2023 Stan prabki: bez zastrzezen
Data rozpaczecia badan 24,10.2023
Data zakon ia badar .11.2023 ; ;
HlazaratzeRna Saea 28 Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 09.11.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:
Metoda* PB-378 wyd. Il z dn, 08.01.2021

Protokét poboru prébek nr: 6/1578/24/10/2023
Data poboru: 24.10.2023

Punkt poboru, migjsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53]
niecki basenowej z systemu cyrkulacji - Basen Rekreacyjny

D Biatystok, woda wprowadzona do

Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metods Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
* Azotany ™

PB-433 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie mg/l 245+49 - -
metody HACH 8039
* Chior wolny "' 2

PB-358 wyd. Ill z dn. 30.03.2020 g/l 009 : :
* Chlor zwiazany ¥ *

PB-358 wyd. Ill z dn. 30.03.2020 mg/l 0,13+ 0,02 <0,20 Zgodny
* Indeks nadmanganianowy "

PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz HESTIDS : g
* Metnos¢ !

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,30+0,06 <03 Zgodny
* Potencjat redox * 2

PB-377 wyd. Il z dn. 30.03.2020 L 707456 - -
* Temperatura # 2 P

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) ¢ 2,016 B B
* # Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml * A ;
| PN.EN ISO 16266:2009 . jtk/100 ml 0 0 jtk/100 ml Zgodny
* # Ogéina liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 36°C *
| PN-EN ISO 6222:2004

Ogéina liczha mikroorganizmoéw w 36°C ’ jtk/ml Nie wykryto 20 jtk/ml Zgodny
* # Liczba Escherichia coli w 100 mi

PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 jtk/100 mi Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
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* # Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 m| * ‘ “
PN-EN ISO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (pozywka BCYE), 7 (pozywka GVPC)
Liczba Legionella sp. jtk/100 mi 0 0 jtk/100 mi Zgodny
* Lotne zwiazki organiczne "
| PN-EN ISO 15680:2008
Chloroform mg/l } 0,009 + 0,004 <003 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan,
| dibromochlorometan, bromoform) mg/ 0,009 0,004 =01 Zgodny

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 list

U.z2015r. poz. 2016, ze zm.).

2)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prg
3 Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mo
4)

bpada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.

Bek.

a by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

W zwigzku z tym, Ze nie okreslono kryterium dla niniejszego rodzaju badania w badanej matrycy w obowigzujgcych przepisach prawnych

Unii Europejskiej i implementowanych aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej, nie jest mozliwe stwierdzenie zgodnosci.

Badanie: Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml wykona

Badanie; Liczba Escherichia coli w 100 ml wykonano w laboratd
Badanie: Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 mi wykonanoj
Badanie: Ogdina liczba mikroorganizméw na agarze odzywczyr,

Autoryzowat:

Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci pobordw, Sekcja Poboru Prg
Monika Plucifiska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srog
Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracoy

"Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby
Sprawozdanie z badari opatrzono certyfikowang pieczecia elekl

Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

Wyniki odnosza sie wylgcznie do pobranych probek. Jesli podano niepew
ufnogci 95% oraz uwzglednia niepewncs¢ pobierania  prébek. Jesli dok
wytycznych  ILAC-G8:0812019.  Jezell w kolumnie wynik™ akredytowanej
gdma granicy zakresu pomiarowego  akredytowane]  metody, natomia)
akredytowane]  metody., W takim przypadku Laboratorium  w Kolumn
sprawozdanie nie moze byé powiglane w czesci bez pisemnej zgody J.§
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na slosowanie sy
informacji znajduje sig w dokumencie PCA — DA-02. Ustuga potwierdzon
stranie  wwaw hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznega dostawce

o w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319
rium o numerze akredytacji AB 1319
\w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

h w 36°C wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

bek
pwiska
wnia Analiz Srodowiska

upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
foniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0,

hodé poriaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnos$é rozszerzona. oszacowana dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
lonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S. Hamiton Pofand Sp. z 0.0. stosuje zasadg prostej akceptacii wediug
metody przedslawiono  zapls w postaci <" lub .>" oznacza lo, iZ jest to rezulttat badania, bezpoérednio powigzany z doing lub
Bt podana rozszerzona niepewnost pomiaru dofyezy wylacznie odpowiednio dolnej Iub gémej granicy zakresu pomiarowego
e stwierdzenie zgodnosci® przedstawia opinle i interpretacjg, ktora opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
Hamitton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnoéé J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0, jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
tholu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow, zewnetrzaych dostawedw ustug iinne strany trzecie. Wigcej
B niniajszym sprawozdaniem podiega Ogéinym Warunkom Swi lia  Ustug J.S. Hami Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zle¢eniodawcy)
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA BASENOWA
ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Bialystok 530 Bialystok, woda w nigcce basenowej - Basen Sportowy N1
Data przyjgcia probki 24.10.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 24.10.2023
Data zakor ia badan .11.2023

ata zakonczenia badan 0611 Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 09.11.2023

Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PB-378 wyd. Il z dn. 08.01.2021
Protokot poboru prébek nr: 6/1578/24/10/2023

Data poboru: 24.10.2023
Punkt poboru, migjsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53) Bialystok, woda w hiecce basenowe;j -

Basen Sportowy N1

Rodzaj badania .’ . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2g0dnosci
* Azotany V¥

PB-433 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie mag/l 57+1.1 - =
metody HACH 80398
* Chlor wolny @

PB-358 wyd. lll z dn. 30.03.2020 mgd Ri0:£0,09 0,30-0,60 Zgadny
* Chlor zwigzany " 2

PB-358 wyd. Ill z dn. 30.03.2020 mg/ 0,154 0.02 =0,30 Zgodny
* Indeks nadmanganianowy "% ‘

PN-EN ISO 8467:2001 mgh Os 0,5740,10 b =
Meeer NTU 0,20£0,04 | <05 Zgodn

PN-EN |SO 7027-1:2016-09 e b 900Ny
* Potencjat redox "'

PB-377 wyd. |l z dn. 30.03.2020 s 8205 2730 -
* Temperatura # » 3

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) G 28,85 1% ) B
* # Liczba Escherichia cali w 100 mi *

PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 jtk/100 ml Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
) . : )

P#ﬁjgzﬁ?s%sﬁ‘éggggggg asrugingsaw:190.ml jtk/100 ml 0 0 jtk/100 ml Zgodny
* # Ogdlna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 36°C »

PN-EN ISO 6222:2004

Ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C jtk/ml Nie wykryto 100 jtk/ml Zgodny
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* Lotne zwigzki organiczne * ‘
PN-EN ISO 15680:2008 f
Chloroform mg/l 0,021 £ 0,009 <0,03 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform) mg/l 0,021 0,009 <01 Zgodny

1} Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lisf

U.z 2015 r. poz. 2016, ze zm.).

2 Badanie wykonywane w miejscu pobrania pr
% Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mo
41 W zwigzku z tym, Ze nie okreslono kryterium d

Unii Europejskiej i implementowanych aktach

Badanie: Liczba Escherichia coli w 100 ml wykonano w laborat
Badanie: Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wykonang

pada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.

ek.
a byc wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

la niniejszego rodzaju badania w badanej matrycy w obowigzujacych przepisach prawnych
prawnych Rzeczpospolitej Polskiej, nie jest mozliwe stwierdzenie zgodnosci.

irium o numerze akredytacji AB 1319
w |aboratorium o numerze akredytacji AB 1319

Badanie: Ogéina liczba mikroorganizméw na agarze odzywezy w 36°C wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

Autoryzowat:
Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci poborow, Sekcja Poboru Prg
Monika Plucifiska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz $rod
Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracof

"Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby

Sprawozdanie z badar opatrzono certyfikowang pieczecig elekif

Adres laboratorium:
ul, Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

Wyniki odnosza sie wylacznie do pobranych probek. Jesli podano niepew
ufnosci 95% oraz uwzglednia mepewnosé  pobierania  probek. Jesli dol
wytycznych  ILAC-GA:02/20°9. Jezeli w kolumnie wynik® akredytowane|
gérng granicy zakresu pomiarowego  akredytowane] metody, natomig
akredytowansj metody. W takim przypadky Laboratarium  w kolumng
sprewozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S
oryginale. J.S.Hamilten Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie syr
informagi znajduje sie w dokumencie
stronie www.hamilton.com.pl.

~ Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

PCA - DA-D2. Ustuga potwierdzong

bek
lowiska
vnia Analiz Srodowiska

upawaznione przez zewnetrznego dostawce badan
oniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

hoéé pomiaru inie okresleno inaczej, to jest to niepewno$é rozszerzona, oszacowana dla wspélezynnika rozszerzenia k= 2 | poziomu
fonanc stwierdzenmia  zgodnosci | nie okreslono |naczej J.8. Hamillon Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade proste) akceptacji wedtug
matody przedstawiono  zapis w postaci <" |ub ,»° oznacza fo. iz jest to rezultal badania, bezposrednic powigzany z dolng lub
5t podana rozszerzona niepewnosE¢  pomiaru dotyczy wylgcznie odpowiednio  dolne] |ub gérnej granicy zakresu pomiarowego
e stwierdzenie  zgodnosui®  przedstawia opinie i interpretacie,  kiéra opiera sig na uzyskanym rezullacie badania. Niniejsze
Hamilton Pcland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
\bolu akredytacji PCA AB D79 przez swoich klientdw, podwykonawcow. zewnetrznych dostawcéw ustug iinne strony trzecle. Wiecej

B hiniejszym  sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S, Hamilton Poland Sp. z o.0. zamieszczonym na
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AB 079
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 587136/23/SOK
Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zle¢eniodawcy)
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA BASENOWA
ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznejw Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Biatystok 530 Biatystok, woda w nigcce basenowej - Basen Rekreacyjny N2
Data przyjgcia prébki 24.10.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 24.10.2023
Data zakon ia badar .11.2023
ala zakoriczenta bacan ki Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 09.11.2023

Informacje dotyczgce pobierania probek:

Metoda* PB-378 wyd. Il z dn. 08.01.2021
Protokét poboru prébek nr: 6/1578/24/10/2023

Data poboru: 24.10.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53D Biatystok, woda w niecce basenowe;j -
Basen Rekreacyjny N2

Rodzaj badania . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Azotany V¢
PB-433 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie mag/l 26,1+5.2 - -
metody HACH 8039
I* Chlor wolny 2
PB-358 wyé Il z dn. 30.03.2020 mg/l 0,52 +0,05 0,30-0,60 Zgodny
* Chlor zwigzany " 2 .
PB.358 wyd. 1l 2 dn. 30.03.2020 g 018003 =0.30 Zgodny
* Indeks nadmanganianowy ¥ ‘
PN-EN ISO 8467:2001 mgf O 0692012 P ;
" i
Metnosc * NTU 0,31+ 0,06 <05 Zgodny

PN-EN 1SO 7027-1:2016-09

* Potencjat redox " ?
PB-377 wyd. Il z dn. 30,03.2020 . AH¥2:38 2750 :

* Temperatura @ 5
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) c ZgEe ) -

*# Liczba Escherichia coliw 100 ml *
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 jtk/100 ml Zgodny

1:2014-12/A1:2017-04

* # Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 mi g :
PNLEN 1SO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0 jtk/100 ml Zgodny

* # Ogdlna liczba mikroorganizméw na agarze odzywczym w 36°C *
PN-EN SO 6222:2004

Ogdlna liczba mikroorganizméw w 36°C jti/ml Nie wykryto 100 jtk/ml Zgodny
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 587136/23/SOK

* # Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 m( * |

PN-EN ISO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (p

pzywka BCYE), 7 (pozywka GVPC)

Liczba Legionella sp. jtk/100 ml 0 0 jtk/100 ml Zgodny
|* Lotne zwiazki organiczne
| PN-EN ISO 15680:2008
Chloroform mg/l 0,009 £ 0,004 <0,03 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichlorometan,
dibromochlorometan, bromoform) mg/l 0,009 + 0,004 <011 Zgodny

1 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 list

U.z2015r. poz. 2016, ze zm.).

2 Badanie wykonywane w miejscu pobrania pro
3 Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mog
4 W zwiazku z tym, Ze nie okreslono kryterium g

Unii Europejskiej i implementowanych aktach

bpada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.

bek.

a by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

la niniejszego rodzaju badania w badane] matrycy w obowigzujgcych przepisach prawnych

prawnych Rzeczpospolitej Polskiej, nie jest mozliwe stwierdzenie zgodnosci.

Badanie: Liczba bakterii z rodzaju Legionelia w 100 ml wykanarjo w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

Badanie: Liczba Escherichia coli w 100 m| wykonano w laboratg
Badanie: Liczba Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wykonano|
Badanie: Ogdina liczba mikroorganizméw na agarze odzywczyr

Autoryzowat:

Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci poboréw, Sekcja Poboru Prét

Monika Pluciriska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz $rod
Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracoy

"‘Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby
Sprawozdanie z badarn opatrzono certyfikowang pieczecig elekd

Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 61A, 85-100 Zgierz

Wyniki odnosza sie wylgcznie do pobranych probek. Jesli podano niepews
ufnogci 5% oraz uwzglednia niepewnosc pobierania  probek. Jesli dol
wytycznych  ILAC-G8:09:2012,  JeZeli w kolumnie .wynik™ akredytowane]
goma granicy zakresu pomiarowego  akradytowanej metody. natomia)
akredylowanej metedy, W takim przypadku Laboratoriom w kolumn
sprawezdanie nie moze byt powielane w czeéel bez pisemnej zgody J.S
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp, z 0.0, nie zezwala na stosowanie sy
informacji  znagduje sie w dokumencie PCA —DA-02. Ustuga potwierdzon)
stranie  www . hamilton.com.pl.

* Badane akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

rium @ numerze akredytacji AB 1319
w laboratorium o numerze akredytacji AB 1318
n w 36°C wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

bek
lowiska
wnia Analiz Srodowiska

upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
foniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0,

hos¢ pomiaru i nie okreslono inacze, 1o jest to niepewnasé rozszerzona, oszacowana dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
tonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreskno inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceplacji wediug
melody przedstawiono  zapis w postaci <" lub .>' oznacza lo, i2 jest to rezuttat badania, bezposrednio powigzany z doing lub
5t podana rozszerzona hiepewno$é pomiaru  dotyczy wylgcznle odpewiednio dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego
b stwierdzenie  zgadnosci” przedstawia opinie i interpretacie, ktora opiera si¢ na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
Hamitton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnoéé J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0, jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
pbolu akredytacj PCA AB (72 przez swoich klientdw, podwykonawcow, zewngtrznych dostawedw ushig iinne strony trzecie. Wigcej
B ninigjszym sprawozdaniem podiega Ogoinym Warunkom Swiadczenia Ustug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczanym na

KONIEC SPRAWOZDANIA
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 587137/23/SOK
Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zlegeniodawcy)
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA WODIOCIAGOWA
ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznej|w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Biatystok 530 Biatystok, woda doprowadzana na ptywalnie z sieci miejskiej
Data przyjecia probki 24.10.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 24.10.2023
Data zakonczenia badar 08.11.2023 .
Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Data utworzenia sprawozdania 09.11.2023
Informacje dotyczace pobierania probek:
Metoda* PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokdt poboru prébek nr: 6/1578/24/10/2023

Data poboru: 24.10.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53 Biatystok, woda doprowadzana na

plywalnie z sieci miejskiej

ID Probkobiorcy: 1578

Rodzaj badania . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Azotany ¥

PB-433 wyd. | z dnia 01.06.2021 na podstawie mg/l 42+07 <50 Zgodny
metody HACH 8038
" Indeks nadmanganianowy * mg/l O 52408 <50 Niezgodn

PN-EN ISO 8467:2001 Sl e = godny
* Temperatura 2 ¥ o

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ 188505 - -

1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017
r. poz. 2294).

2)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

3)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspgktora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
PPIS.HS.9020.591.2.2023. z dn. 23.10.2023 r.).

4 Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regujowanym prawnie.

Autaryzowat:

Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci poboréw, Sekcja Poboru Probek

Monika Plucifiska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczna J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 587137/23/SOK

Wyniki odnosza sig wylaczrie do pobranych probek. Jesl podanc niepew|
ufnaécl 95% oraz uwzglednia niepewno$é poblerania  probek. Jesli dof
wytycznych  ILAC-G8:09/2019, JeZeli w kolumnie . wynik" akredytowane]
goérng grenica zakresu porniarowego  akredytowanej metody, nhatomia
akredytowanej metody. W takim przypadku Laborstorium  w kolumni
sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S
vryginale, J.8.Hamiltan Poland Sp. z o.0. nie zezwala na stosowanie syn
informasji  znajduje sie w dokumencie PCA - DA-02, Usluga potwierdzon)
stronie  www.hamilten.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawcg

hoéé pomiaru i nie ckreslono inaczej, to jest lo niepewnost rozszerzona, OS. a dla ynnika rozszerzenia k=2 i poziomu

fonano  stwierdzenia  zgednosci i nie okreslono inaczej J.8. Hamiton Poland Sp. 2 0.0. stosuje zasade prostej akceptacjl wedtug

metody przedstawiono  zapis w postaci <" lub >’ oznacza to, I jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub
5t podana rozszerzona niepewno$G pomiary dotyczy wylgcznie odpowiednio  dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego
e stwierdzenle  zgodnoSci®  przedstawia opinie | inferpretacje, Kkidra opiera sig na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze

[Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnodé J.8.Hamilton Poland Sp. z ©.0. jest ograniczona wylgcznie do danych zawartych w jego
Wbolu akredylacli PCA AB 079 przez swaich Klientdw, podwykonawcdw, zewnetrznych dostaweow ustug iinne strony trzecie. Wiecej
b niniejszym sprawozdaniem podlega Ogdlnym  Warunkom Swiadczenia Usiug J.S. Hamilton Peoland Sp. z c.0. zamieszczonym na
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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zlegeniodawcy)

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA Z NATRYSKU

ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznejw Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Biatystok 530 Biatystak, prysznic mgski

Data przyjgcia probki 24.10.2023 Stan probki: bez zastrzezgn

Data rozpoczecia badan 24.10.2023

i 04:41.202 Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 06.11.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda™ PB-378 wyd. Il z dn. 08.01.2021
Protokdt poboru prébek nr: 6/1578/24/10/2023

Data poboru: 24.10.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53D Biatystok, prysznic meski

Rodzaj badania i < Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
Temperatura 2 * s ) }
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) e h0£27
* # Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml 2
PN-EN 1SO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (pozywka BCYE), 7 (pozywka GVPC)
Liczba Legionella sp. jtk/100 ml 0 < 100 jtk/100 ml | Zgodny

1 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r. poz. 2294).
2) Badanie wykonywane w migjscu pobrania probek.

3  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu
(decyzja nr PPIS.HS.9020.599.3.2022.BP z dn. 30.12.2022r.).
4 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Badanie: Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml wykanano w laboratorium o numerze akredytadji AB 1319

Autoryzowat:
Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci poboréw, Sekcja Poboru Prébek

"Wyniki analiz podwykonawczych s3 autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewngtrznego dostawce badap
Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczegcia elektroniczna J.S. Hamilton Poland Sp. z0.0.

Wyniki cdnosza sig wylgcznie do pobranych probek. Jesli podano niepewnosc pomlaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewnoé¢ rozszerzona, oszacowana dia wspolczynnika  rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnosci 95% oraz uwzglgdnia niepewnos¢ pobierania  probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslano inacze| J.S. Hamilton Poland Sp. z n.o. stosuje zasade prostej akceptacj wedhig
wytyczaych  ILAC-G8:08/2019.  Jezeli w kolumnie wynik® akredytowane] —metady przedstawiono  zapis w postasi <" lub " ozhacza o, i jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z doing lub
gérna pranica zakresu pomiarowego  akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnosté pomiaru dotyczy ylacznie odpowiednio  dolngj lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego
akredytowane] metody. W takim przypadku Laboratorium  w kolumnie Stwierdzenie  zgodnosci®  przedstawia  Opinie 1 interpretacie.  kidra opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze
sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemne] zgody J.S,Hamilten Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnosé J.S. Hamiltor| Poland Sp. z 0.0, jest ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientow, podijvykonawcow, zewnetrznych dostawcow usiug i inne strony trzecie. \Wiece)
informacji znajdue sie w dokumencie PCA — DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podiega Ogélnym Warunkpm Swiadczenia Ustug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamigszczenym na

stronie  www.hamilion.com,pl,

~ Badanie akredylowane
# Badanie wykonane przez zewnegtrznego dostawee
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Zleceniodawca Prébka (wg deklaracji Zle¢eniodawcy)
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA Z NATRYSKU
ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznejw Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Biatystok 530 Biatystok, prysznic dgmski
Data przyjecia probki 24.10.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 24.10.2023

kon ia badan 4.11. . F
s 04:11.2023 Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilion Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 06.11.2023

Informacje dotyczgce pobierania prébek:

Metoda* PB-378 wyd. Il z dn. 08.01.2021
Protokot poboru prébek nr: 6/1578/24/10/2023

Data poboru: 24.10.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53

D Biatystok, prysznic damski

Rodzaj badania £ A Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
Temperatura @ ¥ o ) _
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) ¢ 548127
* # Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml ' ?
PN-EN ISO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (pozywka BCYE), 7 (pozywka GVPC)
< 100 jtk/100 ml “ Zgodny

Liczba Legionella sp. jtik/100 ml 0

1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody prz
r. poz. 2294).
2l Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

31 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Insp
(decyzja nr PPIS.H$.9020.599.3.2022.BP z dn. 30.12.2022 r.).
4 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki moga byc wykorzystywane w obszarze regu

Badanie: Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 ml wykonano w laboratorium o numerze akredytaciji AB 1319

Autoryzowat:
Krzysztof Krokes, Lider ds. jakosci poboréw, Sekcja Poboru Probek

‘Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnetrznego dostawce badal
Sprawozdanie z badar opatrzono certyfikowana pieczgcia elektroniczng J.8. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Wyniki odnosza sie wylacznie do pobranych prébek. Jesli podana niepewnos¢ pomiaru i nie ckreslono inacze), to jest to niepewnos¢
1S Hamillon Poland Sp. z .. stosuje zasadg proste] akceptaci wedlug

ufnosci 96% oraz uwzglednia niepewnosé pabierania  probek. Jesli dokonano stwierdzeria zgodnosci i nie okreslono  inaczej
wytyeznych  ILAC-G8:09/2019.  Jezeli w kolumnie wynik® akredytowane] metody przedstawiono  zapis w postaci .<" lub > oz
gorng granica zakresu pomiarowege  akredylowane]  metody, natomiast podana rozszerzona niepewnost pomiaru  dotyczy
akredytowansj metody. W takim przypadku Laboraforium w kolumnie stwierdzenie zgodnosécl” przedstawia opini¢ | intery
sprawozdanie nie moze byt powielane w czesci bez pisemnaj zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0,0, Odpowiedzialnosé J.S.Hamilton|
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z ¢.0. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientow, pody
informagji zrajduje sie w dokumancie PCA - DA-02, Ustuga potwierdzona  niniejszym  sprawozdaniem podiega Ogéinym Warunkg
stronie www hamifton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce
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rozszerzona oszacowana dla wspolczyanika rozszerzenia k=2 | poziomu

\acza to, iz jest lo rezultat badania, bezposrednio powigzany z doing |ub
wylacznie odpowiednio  dolnej lub gérnej granicy -zakresu pomiarowego
bretacje.  ktora opiera sie na uzyskanym rezultacie badania. Ninigjsze
Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylacznie do danych zawarlych w jego
Mykonawcow, zewnétrzaych dostawcéw ustug iinne strony trzecie. Wiecaj
m Swizdezenia Ustg J.5.Hamilton Poland Sp. z c.0. zamieszczonym na
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Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zle¢eniodawey)
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W BIALYMSTOKU Opis probki: WODA Z NATRYSKU
ul. Baranowicka 203 Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-
15-530 Biatystok 530 Bialystok, prysznic dl@ niepetnosprawnych
Data przyjgcia probki 24.10.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 24.10.2023
ko i ) 1.2
Datazakorceehia bacar 04 e Probka pobrana przez prgcownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 06.11.2023

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PB-378 wyd. Il z dn. 08.01.2021
Protokét poboru probek nr: 6/1578/24/10/2023

Data poboru: 24.10.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: Dom Pomocy Spotecznej w Biatymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-53
niepetnosprawnych

D Biatystok, prysznic dla

Rodzaj badania 3 Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
Temperatura 2 & } )
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) c 550.£28
* # Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 m| 2
PN-EN ISO 11731:2017-08; Matryca A: Procedura 5 (pozywka BCYE), 7 (pozywka GVPC)
Liczba Legionella sp. } jtk/100 ml 0 < 100 jtk/100 ml | Zgodny

) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody prz
r. poz. 2294).
2} Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

3)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Insp
(decyzja nr PPIS.HS.9020.599.3.2022 BP z dn. 30.12.2022r.).

4 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regu

Badanie: Liczba bakterii z rodzaju Legionella w 100 mi wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 1319

Autoryzowat:
Krzysztof Krokos, Lider ds. jakosci poboréw, Sekcja Poboru Probek

"Wyniki analiz podwykonawczych sa autoryzowane przez 0soby upowaznione przez zewnetrznego dostawce badal
Sprawozdanie z badar opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. zo.0.

Wyniki odnoszg sie wylgcznie do pobranych probek. Jesli podano niepewnodt pomiaru i nie okreslana inaczej, to jest o niepewnosg
ufnosci 95% oraz uwzglednia niepewnosc pobieranla probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono  inaczej
wylyeznych  ILAC-G8:08:2012, Jezeli w kolumnie wynik® akredytewanej —melody przedstawiono  zapis w postaci <" b >" oz
goma granica zakresu pomiarowego akredytowane| —metody, natomiast padana rozszerzona niepewnasé pomiary  dotyczy
akredytowane] matody. W takim przypadku Laboratorium  w kolumnie stwierdzenie  zgodnosci® przedstawia opinie | intery
sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez pisemne] zgody J.5.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢  J.S. Hamilton
oryginale. J.S.Hamitton Poland Sp. z 0.0, nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB D79 przez swoich klientow, pody
informac;i  znajduje sie w dokumencie PCA — DA-02. Usluga potwi dzoma niniejszym  spr iem  podlega Ogdinym  Warunkg
stronie www.hamilton,com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawcg
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bznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017

bktora Sanitarnego w Zgierzu

owanym prawnie.

rozszerzona, oszacowana dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 | poziomu

1.8, Hamillon Poland Sp. z 0.0, stosuje zasade prosle] akceptacii wedtug

hacza to, iz jest 1o rezultat badania, bezpodrednio powigzany z dolng |ub
vylacznie odpawiednio dolnej |lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego
iretacie,  kitora opiera si¢ na uzyskanym rezultacie badania. Ninigjsze
Poland Sp. z 6.0. jest ograniczona wyitgcznie do danych zawarlych w jege
hykonawcdw, zewnetrznych dostawcéw usug 1 inne strony trzacie. Wiecaj
m Swiadczenia Usiug J.S.Hamillon Poland Sp. z 0.0, zamieszczenym na

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 98
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