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Zbiorcza ocena roczna Plywalni Domu Pomocy Spolecznej
przy ul. Baranowickiej 203 w Bialymstoku za okres:
01.01.2023 r. — 31.12.2023 r..

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku dokonal zbiorczej
oceny, czy woda na Plywalni Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Baranowickiej 203
w  Bialymstoku odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia ~Ministra  Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na pltywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

1. Zarzgdca plywalni odpowiedzialny za jako$¢ wody:

Dom Pomocy Spotecznej w Bialymstoku, ul. Baranowicka 203, 15-530 Bialystok

2. Rodzaj niecek w plywalni:

- niecka basenu sportowego posiadajaca oddzielny system cyrkulacji,
- niecka basenu rekreacyjnego posiadajgca oddzielny system cyrkulacji.

3. Parametry jako$ci wody na plywalni oceniane na podstawie wymagan, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia:

Zarzadzajacy dokonywal pomiaru chloru wolnego, chloru zwigzanego, pH, potencjatu
redox oraz temperatury wody w nieckach basenowych oraz wody z systemu cyrkulacji dla
kazdej z niecek. Pomiary dokonywane byly o godzinie: 6.00, 9.00, 13.00, 17.00 i 21.00, czyli
zgodnie z ww. rozporzadzeniem. Ponadto podczas pomiaréw dokonywana byla biezaca
obserwacja wody oraz odnotowywana przejrzystos¢ wody. Od dnia obowigzywania
rozporzadzenia nie stwierdzono widocznych zanieczyszczen majacych wplyw na
zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidiowosci
w zakresie przejrzystosci wody. W pomiarach wykonanych przez zarzgdzajgcego ptywalnia nie
stwierdzono przekroczenia obowiazujacych wymagan.

4. Wyniki badan wody na plywalni wykonane przez zarzadzajgcego plywalnig:

Zarzadzajacy plywalnig zlecal pobor i badanie prébek wody laboratorium J. S.
HAMILTON POLAND Sp. z 0.0., ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia. Probki wody byly
pobierane zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami badan na ptywalni.

W analizowanym okresie w pobranych probkach stwierdzono, ze w zakresie zbadanych
parametrow woda nie odpowiadala wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.
U. z 2022 r., poz. 1230). W okresic funkcjonowania ptywali w pobranych probkach wody
stwierdzono nastepujace nicprawidlowosci:

- w niecce basenu sportowego — w zakresie chloru wolnego, me¢tnosci,

- w niecce basenu rekreacyjnego — w zakresie azotanow, ogolnej liczby mikroorganizmow
w 36°C po 48h,

- w wodzie wprowadzanej do niecki basenu sportowego z systemu cyrkulacji — w zakresie
mg¢tnosei, pH,



-w wodzie wprowadzanej do niecki basenu rekreacyjnego z systemu cyrkulacji - w zakresie
metnosci.

. Zakres i czestotliwos¢ wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnia
oraz zastosowane metody referencyjne analiz.

Pobor prébek wody w 2023 r. z ptywalni realizowany byt na podstawie harmonogramu

przedstawionego w dniu 10.10.2022 r., a zatwierdzonego przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bialymstoku w dniu 20.10.2022 r.
Badanie probek wykonywano w laboratorium J. 8. HAMILTON POLAND Sp. z c.0,
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, kitére posiada akredytacje — numer AB Q79 wydang
przez Polskie Centrum Akredytacji. Wyniki badan przekazywane byly Pafstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bialymstoku zgodnie z przedstawionym
harmonogramem.

Wyniki badan wody na plywalni wykonane przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bialymstoku.

W dniu 29.03.2023  pracownik Powiatowe] Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Biatymstoku pobrat do badan laboratoryjnych probki wody w Plywalni Domu Pomocy
Spotecznej przy ul. Baranowickiej 203 w Biatymstoku w nast¢pujacych punktach:

-niecka basenu rekreacyinego. - s caz : o _

- niecka basenu sportowego,

- system cyrkulacji niecki basenu rekreacyjnego,

- system cyrkulacji niecki basenu sportowego,

- natrysk w szatni damskiej.

W badaniach stwierdzono nastgpujgce nieprawidlowosci:

Nazwa punktu
Rodzaj wod Wynik Kryteria
Lp. poboru J . Y
System cyrkulacji Woda wprowadzona do
1. | niecki basenu niecki basenu sportow.c.ego z Shlor zwizany<0.35 mafi <0, Zmg/|
sportowego systemu cyrkulacji
Niecka basenu Woda w niecce basenu
2 . . 20 mg/1
rekreacyjnego rekreacyjnego azotany 48 mg/I
System cyrkulacji Woda wprowadzona do
3 | niecki basenu niecki basenu sportowego z azotany 47 mg/l 20 mg/l
rekreacyjnego systemu cyrkulacji

Aktualne wyniki badan wody wykonywane na zlecenie zarzadzajacego piywalnig
umieszczane sg na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy wejsciu na plywalnig
oraz na stronie internetowej www.dpsb.bialystok.pl.




Ponadto na tablicy informacyjnej zarzadzajacy plywalnia umieszcza informacje dla
0s6b korzystajacych z ptywalni o spelnieniu przez wode na ptywalni wymagan okreslonych
w rozporzadzeniu lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosci parametrow
wynikajacych z dokonanej przez niego oceny oraz o podjetych dziataniach naprawczych
i planowanym terminie doprowadzenia jakosci wody na plywalni do odpowiednich wymagan,
w przypadku niespelnienia wymagan jako$ciowych, jakim powinna odpowiada¢ woda na
plywalni.

Podsumowanie:

W analizowanym okresie woda nie spelniata obowigzujacych norm mikrobiologicznych
i fizykochemicznych okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. 22022 1., poz. 1230) w zakresie chloru zwigzanego, chloru wolnego, azotandw, ogdlnej
liczby mikroorganizmow w 36°C po 48h, metnosci.

Na koniec okresu sprawozdawczego woda w ptywalni Domu Pomocy Spolecznej przy
ul. Baranowickiej 203 w Biatymstoku speiniala wymagania okreslone w ww. Rozporzadzeniu.
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